
上水道配管工事標準仕様書 新旧対照表 

1 

改 訂 後 現   行 

資料－１ 

提出書類の様式 

 

提 出 書 類 一 覧 表 

提 出 書 類 提 出 部 数 提 出 期 日 備 考 

1 施工計画書（工程表） 

（資格者証等写し、雇用の分

かる証明書） 

   

2 技術者配置状況表 1部 提出の指示を行

った日の翌日か

ら起算して2日目

の日（休日に当た

る日を除く。）ま

で 

 

3 （現場代理人・主任技術

者）兼務届 

1部 提出の指示を行

った日の翌日か

ら起算して2日目

の日（休日に当た

る日を除く。）ま

で 

水道部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

に掲載 

4 着 工 届    

5 工事カルテ受領書（ＣＯ

ＲＩＮＳ） 

   

6 試掘調査結果報告書 

  地下埋設物確認書 

   

7 工事打合簿    

8 施工計画書    

9 再生資源利用計画書 

  再生資源利用促進計画書 1部（工事請負代

金額100万円以上 

※建設副産物実

態調査より決定） 

施工前 建設副産物情報

交換ｼｽﾃﾑおよび

建設発生土情報

交換ｼｽﾃﾑ 

（コブリス・プ

ラス） 

資料－１ 

提出書類の様式 

 

提 出 書 類 一 覧 表 

提 出 書 類 提 出 部 数 提 出 期 日 備 考 

1 施工計画書（工程表） 

（資格者証等写し、雇用の分

かる証明書） 

   

2 技術者配置状況表 1部 契約後5日以内 

        

                       

          

         

  

 

3 （現場代理人・主任技術

者）兼務届 

1部 契約後5日以内 

        

                       

          

         

  

水道部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

に掲載 

4 着 工 届    

5 工事カルテ受領書（ＣＯ

ＲＩＮＳ） 

   

6 試掘調査結果報告書 

  地下埋設物確認書 

   

7 工事打合簿    

8 施工計画書    

9 再生資源利用計画書 

  再生資源利用促進計画書 1部（工事請負代

金額100万円以上 

※  副産物実

施調査より決定） 

施工前 建設副産物情報

交換ｼｽﾃﾑ    

        

     

（      

 ） 
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10 下請報告書（建設業許可

指令書写し、注文書又は注文

請書写し、内訳書）下記

11,12,13も添付 

   

11 施工体系図    

12 施工体制台帳（資格者証

等写し、雇用の分かる証明

書、建設業許可指令書写し） 

   

13 再下請通知書（資格者証

等写し、雇用の分かる証明

書、建設業許可指令書写し） 

   

14 現場代理人等変更通知書    

15 工事日誌    

16 継手チェックシート    

17 事故報告書    

18 工事履行報告書    

19 認定請求書    

20 工事出来形部分検査申請

書 

   

21 工事出来形部分内訳書    

22 完 成 届    

23 出来形管理図表    

24 工事完成図    

25 工事写真帳    

26 品質管理書類    

27 再生資源利用実施書 

  再生資源利用促進実施書 

 工事登録証明書 

1部（工事請負代

金額100万円以上 

※建設副産物実

態調査より決定） 

完成日から5日以

内 

建設副産物情報

交換ｼｽﾃﾑおよび

建設発生土情報

交換ｼｽﾃﾑ 

（コブリス・プ

ラス） 

28 産業廃棄物管理票（マニ

ュフェスト） 

   

10 下請報告書（建設業許可

指令書写し、注文書又は注文

請書写し、内訳書）下記

11,12,13も添付 

   

11 施工体系図    

12 施工体制台帳（資格者証

等写し、雇用の分かる証明

書、建設業許可指令書写し） 

   

13 再下請通知書（資格者証

等写し、雇用の分かる証明

書、建設業許可指令書写し） 

   

14 現場代理人等変更通知書    

15 工事日誌    

16 継手チェックシート    

17 事故報告書    

18 工事履行報告書    

19 認定請求書    

20 工事出来形部分検査申請

書 

   

21 工事出来形部分内訳書    

22 完 成 届    

23 出来形管理図表    

24 工事完成図    

25 工事写真帳    

26 品質管理書類    

27 再生資源利用実施書 

  再生資源利用促進実施書 

 工事登録証明書 

1部（工事請負代

金額100万円以上 

※  副産物実

施調査より決定） 

完成日から5日以

内 

建設副産物情報

交換ｼｽﾃﾑ    

        

     

（      

 ） 

28 産業廃棄物管理票（マニ

ュフェスト） 
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29 納品書・材料伝票等    

30 引 渡 書    

31 請 求 書    

32 保証書返還請求書    

33 その他当部が必要とする

書類 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 納品書・材料伝票等    

30 引 渡 書    

31 請 求 書    

32 保証書返還請求書    

33 その他当部が必要とする

書類 
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（様式－1の1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－1の2）～（様式－6） （略） 

 

（様式－1の1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－1の2）～（様式－6） （略） 
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（様式－7の1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－7の1） 
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（様式－7の2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－7の2） 
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（様式－7の3）～（様式－7の9） （略） 

（様式－7の10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式－7の3）～（様式－7の9） （略） 

（様式－7の10） 
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（様式－7の10）～（様式－8） （略） 

 

配管工事施工管理基準  （略） 

 

 

資料２ 保安施設 

 

１ 工事名標示板 

【標準型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

① ゴシック表示とする。 

② 色彩は青色文字、黒色文字、白色文字、青線、黒線、地を白色とする。 

③ 「何の目的」で工事を実施しているかをわかりやすく表示する。（表示例参照） 

④ 契約工期の工事終了日のみを表示し、大きな文字で強調する。 

⑤（  ）は夜間作業を伴う場合のみ表示する。 

⑥ 施工区間は  ｍ単位で表示する。 

  （削除）   

⑦ 外枠の余白は2cm、枠線の太さは1cmとする。 

⑧ 工事名標示板については、施工計画書に記載し監督員の承諾を得ること。 

 

（様式－7の10）～（様式－8） （略） 

 

配管工事施工管理基準  （略） 

 

 

資料２ 保安施設 

 

１ 工事名標示板 

【標準型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

① ゴシック表示とする。 

② 色彩は青色文字、黒色文字、白色文字、青線、黒線、地を白色とする。 

③ 「何の目的」で工事を実施しているかをわかりやすく表示する。（表示例参照） 

④ 契約工期の工事終了日のみを表示し、大きな文字で強調する。 

⑤（  ）は夜間作業を伴う場合のみ表示する。 

⑥ 施工区間は10ｍ単位で表示する。 

⑦ 請負額を四捨五入し万単位で表示する。 

⑧ 外枠の余白は2cm、枠線の太さは1cmとする。 

⑨ 工事名標示板については、施工計画書に記載し監督員の承諾を得ること。 
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【狭隘型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表示例】 

① 水道管を更新しています 

② 水道管を移設しています 

③ 水道管を新しく布設しています 

④ その他の表示については監督員と協議すること 

 

 

２～３  （略） 

 

 

 

 

 

 

【狭隘型】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表示例】 

⑤ 水道管を更新しています 

⑥ 水道管を移設しています 

⑦ 水道管を新しく布設しています 

⑧ その他の表示については監督員と協議すること 

 

 

２～３  （略） 
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資料３ 標準図集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 標準図集 
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仕切弁筐座台設置図  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土留め標準図 ～ 舗装復旧一般図  （略） 

 

仕切弁筐座台設置図  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土留め標準図 ～ 舗装復旧一般図  （略） 
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資料４ 記載例集 

 １ 施工計画書記載例 

  １～３  （略） 

  ４ 施工方法 

  (1) 準備工 

   ①～④  （略） 

    ⑤関係機関との協議 

諸機関との連絡を密にし、地上施設物及び地下埋設物が施工の支障になった場

合や管理者から指示があった場合は、その内容について速やかに監督員に報告し、

指示を受けます。 

 

主要関係機関 

警察署・NTT東日本-東北・東北電力・青森ｶﾞｽ 

給排水課     (管渠維持ﾁｰﾑ)・道路維持課(施設管理ﾁｰﾑ) 

 

(2)～(4)  （略） 

 

   (5)管布設工 

(5)-1 ～ (5)-5 （略） 

(5)-6 給水管連絡工 

 ① （略） 

 ② （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 記載例集 

 １ 施工計画書記載例 

  １～３  （略） 

４ 施工方法 

  (1) 準備工 

   ①～④  （略） 

⑤関係機関との協議 

諸機関との連絡を密にし、地上施設物及び地下埋設物が施工の支障になった場

合や管理者から指示があった場合は、その内容について速やかに監督員に報告し、

指示を受けます。 

 

主要関係機関 

警察署・NTT東日本-東北・東北電力・青森ｶﾞｽ 

八重田浄化ｾﾝﾀｰ(管渠維持ﾁｰﾑ)・道路維持課(道路管理ﾁｰﾑ) 

 

(2)～(4)  （略） 

 

   (5)管布設工 

(5)-1 ～ (5)-5 （略） 

(5)-6 給水管連絡工 

 ① （略） 

 ② （略） 
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   (8)写真管理 

本工事の写真管理は、下記のとおり行います。 

① 撮影箇所と内容 

撮影箇所と内容は、次表に示すとおりとします。 

表 

工  種 名  称 撮影箇所及び内容 頻 度 

着工前 

完 成 

 比較となるよう、同一視点から着工前

と完成の全景を入れ起点側から全路線

を撮影し、終点側からも一枚撮影する。 

【着工前】 

試掘調査前に№点にポールを立てずに

撮影する。 

【完成】 

№点にポールを立て埋設位置を示し撮

影する。 

 

№毎 

材料検査 配管材料   

路盤用砂  

砕石 

配管材料保管

状況 

 

掘削工 舗装版切断状

況 

  

舗装版破砕状

況 

 

舗装版積込状

況 

 

掘削工 バックホウ掘

削状況 

  

掘削残土積込

状況 

 

人力床堀状況  

 

 

   (8)写真管理 

本工事の写真管理は、下記のとおり行います。 

① 撮影箇所と内容 

撮影箇所と内容は、次表に示すとおりとします。 

表 

工  種 名  称 撮影箇所及び内容 頻 度 

着工前 

完 成 

 比較となるよう、同一視点から着工前

と完成の全景を入れ     全路線

を撮影            する。 

【着工前】 

試掘調査前に№点にポールを立てずに

撮影する。 

【完成】 

№点にポールを立て埋設位置を示し撮

影する。 

 

№毎 

材料検査 配管材料   

路盤用砂  

砕石 

配管材料保管

状況 

 

掘削工 舗装版切断状

況 

  

舗装版破砕状

況 

 

舗装版積込状

況 

 

掘削工 バックホウ掘

削状況 

  

掘削残土積込

状況 

 

人力床堀状況  
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木製、軽量鋼

矢板土留工設

置状況 

 

出来形管理   

布設工 

（切替含

む） 

 

挿絵（管割図）   

配管状況  

 

PP管の場合は、黒板に切管寸法を記入

し、布設箇所全てで配管状況を撮影す

る。 

 

全路線 

  

１箇所毎 既設管との接合の際は挿口又は受口の

清掃、補修等の状況を撮影する  。 

管明示テープ

貼付状況 

  

ポリエチレン

スリーブ被覆

状況 

 

鋳鉄管吊込み

据付工 

PP、VP、鋼管

据付工 

 

 

GX、NS継手工

接合状況 
 

継手工締付状

況 

 
 

継手工締付状

況 

  

鋳鉄管切断・

溝切加工状況 

  

切管補修状況   

GX、NS継手挿

口加工状況 

 

木製、軽量鋼

矢板土留工設

置状況 

 

出来形管理   

布設工 

（切替含

む） 

 

挿絵（管割図）   

配管状況  

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

  

１箇所毎 既設管との接合の際は挿口又は受口の

清掃、補修等の状況を撮影すること。 

管明示テープ

貼付状況 

  

ポリエチレン

スリーブ被覆

状況 

 

鋳鉄管吊込み

据付工 

PP、VP、鋼管

据付工 

  

GX、NS継手工

接合状況 

 

継手工締付状

況 

 
 

継手工締付状

況 

  

鋳鉄管切断・

溝切加工状況 

  

切管補修状況   

GX、NS継手挿

口加工状況 
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切管寸法測定  

ライナ挿入状

況 

 

 

 

 

 

 

 

布設工 

（切替含

む） 

 

仕切弁設置工   

ヤノストッパ

ー設置工 

 

不断水連絡工  

消火栓設置工  

仕切弁筐設置

工 

  

バタフライ弁

設置工 

  

インサートバ

ルブ設置工 

 

空気弁設置工  

弁桝設置工  

エアバック式

止水工 

  

管凍結工  

撤去工  

水替工   

土被り測定   

オフセット測

定 

  

管洗浄工 挿絵（略図）  監督員の

指示によ

る 

管洗浄工 黒板に管洗浄範囲（管種、口径、延長）

を記載し、ポリピック挿入、ポリピッ

ク吐出(監督員立会)を撮影する。 

 

水圧検査 

（検査員

立会） 

 

水圧検査   

切管寸法測定  

ライナ挿入状

況 

 

 

 

 

 

 

 

布設工 

（切替含

む） 

 

仕切弁設置工   

ヤノストッパ

ー設置工 

  

 

不断水連絡工  

消火栓設置工  

仕切弁筐設置

工 

 

バタフライ弁

設置工 

  

インサートバ

ルブ設置工 

  

空気弁設置工   

弁桝設置工  

エアバック式

止水工 

  

管凍結工  

撤去工  

水替工   

土被り測定   

オフセット測

定 

  

管洗浄工 挿絵（略図）  監督員の

指示によ

る 

管洗浄工 黒板に管洗浄範囲測点        

を記載し、ポリピック挿入、ポリピッ

ク吐出(監督員立会)を撮影する。 

 

水圧検査 

（検査員

立会） 

 

水圧検査   
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改 訂 後 現   行 

水質検査 

残留塩素濃度

確認 

色、濁りの確

認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

給水管連

絡工 

(給水管取

替工) 

給水管連絡状

況 

(給水管取替

状況) 

  

サドル穿孔状

況 

 

 

 

密着コア挿入

状況 

 

継手工締付状

況 

 

防食フィルム

被覆状況 

分水栓用防食フィルム被覆完了を撮影

する。 

※土被り測定と同写真でも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

１箇所毎 

土被り測定 給水管を道路上で1.0m以上布設する場

合は、既設給水管との接続箇所の直近

まで道路上の基準の土被りを確保して

いることが確認できる位置で給水管の

土被りを撮影する。それ以外は既設給

水管との接合箇所の土被りを撮影す

る。 

※給水管を道路上で1.0m以上布設する

場合の、既設給水管との接合箇所につ

いては、測定のみとし完成図面に土被

りの測定値を記入する。 

民地復旧状況  

 

埋戻工 

砂埋戻締固め   

管理№毎 出来形管理  

埋設標識シー

ト布設完了 

 

水質検査 

残留塩素濃度

確認 

色、濁りの確

認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

給水管連

絡工 

(給水管取

替工) 

給水管連絡状

況 

(給水管取替

状況) 

 

 

サドル穿孔状

況 

 

 

 

密着コア挿入

状況 

 

継手工締付状

況 

 

防食フィルム

設置状況 

分水栓用防食フィルム設置完了を撮影

する。 

※土被り測定と同写真でも可とする。 

 

 

 

 

 

 

 

１箇所毎 

土被り測定 給水管を    1.0m以上布設する場

合は、既設給水管との接続箇所の直近

まで道路上の基準の土被りを確保して

いることが確認できる位置で給水管の

土被りを撮影する。それ以外は既設給

水管との接合箇所の土被りを撮影す

る。 

※給水管を    1.0m以上布設する

場合の、既設給水管との接合箇所につ

いては、測定のみとし完成図面に土被

りの測定値を記入する。 

民地復旧状況  

 

埋戻工 

砂埋戻締固め   

管理№毎 出来形管理  

埋設標識シー

ト布設完了 
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改 訂 後 現   行 

 

 

 

路盤工 

下層路盤工   

 

 

管理№毎 

下層路盤工 

出来形管理 

 

上層路盤工  

上層路盤工 

出来形管理 

 

仮復旧工  

路盤検査 

（検査員

立会） 

 

路盤検査  監督員の

指示によ

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装工 

影響幅切断状

況 

  

舗装版破砕状

況 
 

 

舗装版積込状

況 
 

 

不陸整正、転

圧状況 
 

 

不陸整正、転

圧完了 
 

 

舗装幅測定   

舗装厚測定  

既設舗装版洗

浄状況 
 

サイドタック

コート塗布完

了 

 

 

As敷均し状況  

As転圧状況  

As転圧完了  

区画線工  

 

 

 

路盤工 

下層路盤工   

 

 

管理№毎 

下層路盤工 

出来形管理 

 

上層路盤工  

上層路盤工 

出来形管理 

 

仮復旧工  

路盤検査 

（検査員

立会） 

 

路盤検査  監督員の

指示によ

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装工 

影響幅切断状

況 

  

舗装版破砕状

況 

  

舗装版積込状

況 

  

不陸整正、転

圧状況 

  

不陸整正、転

圧完了 

  

舗装幅測定  

舗装厚測定  

既設舗装版洗

浄状況 

 

サイドタック

コート塗布完

了 

 

 

As敷均し状況  

As転圧状況  

As転圧完了  

区画線工  
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改 訂 後 現   行 

 

 

 

舗装工 

（品質管

理） 

 

 

散布量検収マ

ット測定 

 

乳剤散布状況  

散布量測定  

現場到着温度

測定 

As合材の現場到着温度を位置がわかる

ように背景をいれて撮影する。 

現場到着温度測定表を写真の手前につ

けて整理する。 

 

全台数 

 

敷均し温度測

定 

  

 

 

 

 

 

切削オー

バーレイ

工 

路面切削機運

搬状況 

  

 

 

 

 

 

監督員の

指示によ

る 

 

路面切削状況  

路面洗浄状況  

舗装幅測定  

舗装厚測定  

サイドタック

コート塗布完

了 

 

成形目地工 目地材の設置状況と設置完了を位置が

わかるように背景もいれて撮影する。 

As敷均し状況  

As転圧状況  

As転圧完了  

切削オー

バーレイ

工 

（品質管

理） 

 

散布量検収マ

ット測定 

  

乳剤散布状況  

散布量測定 

 

 

現場到着温度

測定 

 

敷均し温度測

定 

 

 

 

 

舗装工 

（品質管

理） 

 

散布量検収マ

ット測定 

 

乳剤散布状況  

散布量測定   

現場到着温度

測定 

As合材の現場到着温度を位置がわかる

ように背景をいれて撮影する。 

現場到着温度測定表を写真の手前につ

けて整理する。 

 

管理№毎   

 

敷均し温度測

定 

  

 

 

 

 

 

切削オー

バーレイ

工 

路面切削機運

搬状況 

  

 

 

 

 

 

監督員の

指示によ

る 

 

路面切削状況  

路面洗浄状況  

舗装幅測定  

舗装厚測定  

サイドタック

コート塗布状

況 

 

（新設） （新設） 

 

As敷均し状況  

As転圧状況  

As転圧完了  

切削オー

バーレイ

工 

（品質管

理） 

 

散布量検収マ

ット測定 

  

乳剤散布状況  

散布量測定 

 

 

現場到着温度

測定 

 

敷均し温度測

定 
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改 訂 後 現   行 

 

 

舗装工 

（完了後） 

 

 

コア抜取状況   

コア厚測定  

コア穴乾燥状況  

コア穴乳剤塗布

状況 

 

コア穴締固め状

況 

 

エアモル

タル充填

工 

 

エアモルタル

材料検査 

  

エアモルタル

充填配管状況 

  

エアモルタル

注入状況 

 

エアモルタル

充填完了状況 

 

エアモルタル

充填配管撤去

状況 

 

エアモル

タル充填

工 

（品質管

理） 

湿潤密度測定   

空気量測定   

フロー値測定   

一軸圧縮強度

測定 

  

その他 

保安施設   

管理施設   

安全教育   

残土運搬   

資材置場   

排出ガス対策

型建設機械使

用状況 

  

その他   

 

 

舗装工 

（完了後） 

 

 

コア抜取状況   

コア厚測定   

コア穴乾燥状況   

コア穴乳剤塗布

状況 

  

コア穴締固め状

況 

  

エアモル

タル充填

工 

 

エアモルタル

材料検査 

  

エアモルタル

充填配管状況 

  

エアモルタル

注入状況 

 

エアモルタル

充填完了状況 

 

エアモルタル

充填配管撤去

状況 

 

エアモル

タル充填

工 

（品質管

理 

湿潤密度測定   

空気量測定   

フロー値測定   

一軸圧縮強度

測定 

  

その他 

保安施設   

管理施設   

安全教育   

残土運搬   

資材置場   

排出ガス対策

型建設機械使

用状況 

  

その他   
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改 訂 後 現   行 

②   （略） 

  ５ 出来形管理計画 

     1 工事数量表 

（様式-7の2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②   （略） 

５ 出来形管理計画 

1 工事数量表 

（様式-7の2） 
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改 訂 後 現   行 

2～6  （略） 

６～１２ （略） 

１３ 緊急時連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2～6  （略） 

６～１２ （略） 

１３ 緊急時連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上水道配管工事標準仕様書 新旧対照表 

24 

改 訂 後 現   行 

１４ 安全施設（仮設備等） 

  工事看板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保安施設 （略） 

 

 

１５ （略） 

 

１４ 安全施設（仮設備等） 

  工事看板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  保安施設 （略） 

 

 

１５ （略） 
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改 訂 後 現   行 

１６ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画書の写しを添付すること 
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改 訂 後 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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改 訂 後 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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改 訂 後 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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改 訂 後 現   行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


